
VNB	bewilligt	Anschlussgesuch	ev.	mit	Auflagen	

und	Bedingungen	an	AS

Inst. stellt	Installationsanzeige	der	VNB	zu

VNB	genehmigt	Installationsanzeige	an	Inst.

AS stellt	Unterlagen	inkl.	Installationsanzeige*	

dem	ESTI	zu	(STI	219.0201)

ESTI	genehmigt	die	Starkstromvorlage	und	

informiert	VNB	mit	Kopie

Inst.macht	Gerätebestellung	an	VNB

Inst. führt	Schlusskontrolle	durch.	SiNa	an	

Betriebsinhaber	Kopie	an	ESTI	und	VNB

AS Fertigstellungsanzeige	an	ESTI

Legende:

BI Betriebsinhaber

AS Antragsteller	(Betriebsinhaber,	Lieferant,	Planer)

VNB Verteilnetzbetreiber

Inst. Elektroinstallateur

UK unabhängiges	Kontrollorgan

ESTI Starkstrominspektoriat

SiNa Sicherheitsnachweis

EEA Energieerzeugungsanlage

* Um	das	Genehmigungsverfahren	abzukürzen,	kann	für	die	

Planvorlage	auch	eine	Kopie	der	noch	nicht	genehmigten	

Installationsanzeige	eingereicht	werden.

Inst.macht	Gerätebestellung	an	VNBNEIN

Inst. Schlusskontrolle	mit	SiNa	an	UK

UK	Abnahmekontrolle	mit	SiNa	an	AS

AS SiNa	an	VNB

VNB	überprüft	den	SiNa

AS organisiert	Abnahme	mit	

ESTI

ESTI	erstellt	Bericht	über	die	

Planvorlagen-Abnahme

Werkskontrolle

AS stellt	Anschlussgesuch	der	VNB	

zu	(WV	10.113)

Vorlagepflichtig	beim	ESTI	

(SR734.25)	Netzparallelbetrieb

>10kVA	mehrphasig

>3kVA	1-phasig

Ja

VNB	pflegt	die	Daten	im	System	

und	führt	das	Kontrollregister	

nach


